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Рис. 1 Модель изолятора
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Рис. 2 Модель изолятора с дефектом
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Рис. 3 Диаграмма напряженности изолятора без дефекта
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Рис. 4 График напряженности изолятора без дефекта
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Рис. 5 Диаграмма напряженности изолятора с дефектом
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Рис. 6 График напряженности изолятора с дефектом

Вывод:  Таким образом, при моделировании выявлено, что в изоляторе с дефектом появился провал напряженности электрического поля. 
image6.png
& femm - [IK-10-1I_UKhL _s_defektom.res]

P File Edit Zoom View Operation PlotX-Y Integrate Window Help

D& [~ /(% Bl I+ S

NIAN|

[e]2]e]= [pBoe

<0.0006+000 : 4.162e+002

K0 UKNL s defektomes

(r=795.0000,2-53.0000)





image7.png
o T T T T
o 50 100 150 200

Length, mm




image1.wmf


image2.png
liz[~ E[e ]2 e[ [mEole ||@]m





image3.png
liz[~ E[e ]2 e[ [mEole ||@]m





image4.png
B femm - [IK-10-1I_UKhL_bez_defekta.res]

P File Edit Zoom View Operation PlotX-Y Integrate Window Help

D& [~ /(% Bl I+ S

NIAN|

[e]2]e]= [pBoe

3.346e+003 : 3.764+003
2.927e+003 : 3.346e+003
250064003 : 2.927€+003
2.091e+003 : 2.509+003
1.673+003 : 2.001e+003
1.255€+003 : 1.673e+003
836424002 : 1.255¢+003
4.182e+002 : 8.364+002
<0.0006+000 : 4.182¢+002

P IKI0I_ UKL bez defektares

(r=760.0000,2=-29.0000)





image5.png
3e+005

2.5e+005

2e+005

1.5e+005

1e+005

5e+004

50

100

Length, mm

IEl, V/m




