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Исследование  поведения высоковольтного кабеля с твердой изоляцией при наличии дефекта в виде проникновения воды
На рисунке 1 показана модель силового кабеля и распределение напряжения 
[image: ]
[image: ]
Рис. 1 Модель силового кабеля и распределение напряжения в нем

Графики напряжения (рис. 2), величины плотности тока (рис. 3) 
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Рис. 2 График напряжения в кабеле
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Рис. 3 График распределения плотности тока в кабеле


	На рисунке 5 показана модель кабеля с дефектом (вода)
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Рис. 5 Модель силового кабеля с дефектом и распределение напряжения в нем

	Графики напряжения (рис. 7), величины плотности тока (рис. 8) 
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Рис. 7 График напряжения в кабеле с дефектом
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Рис. 8 График распределения тока в кабеле с дефектом
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